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Año tras año la demanda de energía eléctrica de la sociedad española, y mundial en 
general, va en aumento, lo cual crea la necesidad de disponer de la energía eléctrica 
suficiente para satisfacer las demandas de consumo. Tanto o más importante como la 
producción energética, es lograr un máximo aprovechamiento de ésta mejorando el 




Dado que los paneles fotovoltaicos no entregan una potencia constante, ni corriente 
contante, ni tensión constante, mostrando como ejemplo las curvas de un panel 
fotovoltaico típico en las Figura  1-1 a Figura  1-4 [1], hace falta un circuito que pueda 
manejarse bien dentro de ciertas variaciones. 
 
 





Figura  1-2 Panel Solar. Curvas P-V a  diferentes Irradiancias. 
 
 





Figura  1-4 Panel Solar. Curvas P-V a diferentes temperaturas. 
El objetivo de este trabajo es, de entre todas las tecnologías y topologías de 
convertidores electrónicos, seleccionar la más apropiada, que pueda funcionar adaptándose 
a las variaciones de los paneles fotovoltaicos, y que sea la más eficiente para campos 
fotovoltaicos de alrededor de 5kWp y quede dispuesta para que otro convertidor la inyecte 
a red o utilizar en DC. Como objetivo final se pretende que continúen las investigaciones y 
llegar a desarrollar un convertidor completo hasta probarlo en laboratorios y 
posteriormente en casos reales. 
 
1.2. Justificación 
En los últimos años se ha despertado un creciente interés por el estudio de los 
problemas que afectan a la red eléctrica y que degradan la calidad del suministro que 
reciben los usuarios de la misma. La problemática es muy variada dando lugar a un amplio 
campo de estudio que, entre otros muchos temas incluye los efectos de la creciente 
deslocalización de los sistemas de generación, debido a la gran expansión de las energías 
renovables, y el desarrollo de equipos de compensación activa para la mejora de la calidad 
del suministro y el ahorro energético. 
En este trabajo se pretende aproximarse a una solución para abastecer redes de 
corriente continua, así como abastecer un inversor desde la red de corriente continua. 
                                                 
[1] Fco. J. Gimeno, S. Orts, S. Seguí, Apuntes de Sistemas de generación en Energías Renovables. 





Para este estudio, se empieza haciendo una descripción de las diferentes topologías 
encontradas que se utilizan o se han probado para aplicaciones fotovoltaicas, o relacionada, 
comentando algunas bondades y el rango de potencia en que se utiliza. 
 
2.1. Boost: 
 Boost simple: [2][3][4] 
Este tipo de topología es no aislada, consiste en un elevador de tensión. Encontrándose 
convertidores comerciales para potencias entre 2kW y 5kW. Se trata de una topología 
sencilla y probada, con una buena densidad de componentes en el circuito. 
 
Figura  2-1 Convertidor Boost simple 
   
 Soft Switching Boost: [5] 
Este convertidor es útil en el mismo rango que el conversor Boost, en características 
similares. Es no aislado. 
Este tipo de convertidores, es muy similar al anterior, pero incluyendo alguna mejora 
que repercute en los picos de tensión y de corriente a costa de añadir complejidad en el 
circuito de potencia y en la programación del control. Este circuito añadido, también puede 
mejorar la eficiencia del convertidor respecto el convertidor Boost clásico.  
Diseñando bien los circuitos de ayuda a la conmutación (red Snubber, red Clamp) se 
puede llegar a un buen punto en cuanto a sobretensiones, sobrecorrientes, y pérdidas. Sin 
embargo, dadas las complejidades añadidas respecto al Boost clásico se concluye dejar este 





Figura  2-2: Convertidor Soft switching Boost 
 
 Dual Partial Power Boost dc/dc converter, utilizando múltiples convertidores para 
mayores potencias: [6] 
En este circuito se representan dos convertidores Boost en paralelo, donde el 
condensador de salida se divide en el de entrada y otro en serie. Se pueden hacer buenos 
diseños para potencias entre 1.5kW y 6kW, incluso algo más. No es complicado montar la 
placa electrónica debido a que no hay demasiados componentes juntos.  
 
Figura  2-3 Convertidor Dual Partial Power Boost DC/DC 
 
 Three-phase Buck-Boost: [7] 
Este circuito consiste en tres Buck-Boost no inversor en paralelo, encontrando un 
ejemplo de una potencia de 40kW cada rama, con un salto de tensiones muy bajo (de 
350~500V en los paneles se pasa a 480V, un salto máximo de 130V). 
La topología está bien concebida para un rango de potencia medio – alto, con bobinas 




para el rango de potencia en el que se contempla que funcione el pre-diseño que se está 
llevando a cabo este convertidor no tiene demasiado sentido. 
 
Figura  2-4 Convertidor Three-Phase Buck-Boost 
 
 Dual Three-Phase Boost: [8][9] 
En este caso, se observa un Boost trifásico, una topología derivada del primer caso, con 
lo que las características son similares, y la potencia a manejar puede ir desde la menor de 
un Boost (2kW), hasta el triple de la máxima (15kW). Con dos Boost trifásicos se duplican 
las potencias, obteniéndose como ventaja la reducción del rizado de las corrientes de 
salida, siendo cero cuando ambos convertidores manejan la misma potencia. 
Con esta topología, se pueden optimizar las pérdidas, dado que con muy bajas 
potencias puede funcionar solo un Boost de los tres que hay en el circuito, y a medida que 
aumente la potencia ir entrando a funcionar los otros transistores del circuito. Aunque el 
objetivo de este circuito sea reducir el rizado de salida, esta sería otra opción a contemplar. 
 




 Dual Soft Switching Boost: [10] 
Este caso es un convertidor derivado del Soft Switching Boost, añadiéndole 
complejidad, aumentando el número de diodos y reduciendo el número de transistores 
(elementos con pérdidas). Se podrían conseguir convertidores para potencias entre 1kW y 
10kW. 
Como se observa claramente en el esquema, la complejidad del circuito de control es 
notable dada la cantidad de componentes, el circuito de control no lo sería tanto dado que 
solo hay que controlar dos transistores a partir de dos corrientes (normalmente IL), pero la 
programación del control sí que es compleja dado que la conmutación tiene que ser precisa 
para minimizar sobrecorrientes, sobretensiones y perdidas. 
Igual que en el caso comentado anteriormente, este quedaría descartado por 
complejidad, dado que los beneficios no son sustanciales en comparación con circuitos 
Boost con buenas redes Snubber y Clamp. 
 
Figura  2-6 Convertidor Dual Soft Switching Boost 
 
 Soft Swiching Interleaved Boost: [11] 
Este convertidor es muy similar al anterior, reestructurándolo, encontrado para 3kW. 
Con lo cual no se va a entrar más en detalle en este capítulo, y como el anterior caso, queda 
descartado por los mismos motivos. 
 




 Three Level DC-DC converter: [12][13] 
Este tipo de convertidor está en el rango de los 6kW, y es similar a dos convertidores 
Boost. Es no aislado, y se puede utilizar para bus de continua bipolar. Tiene un rango de 
tensiones de entrada amplio (200~600V  600V) 
Tiene una buena densidad de componentes en la placa. Sería una buena opción para 
estudiar. 
 
Figura  2-8 Convertidor Three level DC-DC converter 
 
 Hybrid Boost Three-Level DC-DC converter: [14] 
Con esta topología se consigue un gran salto de tensión entre la entrada y la salida. 
Utilizado en un prototipo de 1kW, se podría diseñar para potencias desde los 300W a los 
3kW. 
No deseable para potencias altas por las grandes corrientes en la parte de baja tensión y 
los grandes cables necesarios al poner todos los paneles en paralelo. Aceptable para 
potencias bajas, para uno o dos paneles en paralelo. Con lo cual, esta topología sería 
aceptable si se decide poner un convertidor cada pocos paneles, con su respectivo MPPT, y 
de esta forma hacer una red fotovoltaica descentralizada, pero es una topología complicada 








Figura  2-9 Convertidor Hybrid Boost Three-Level DC-DC 
 
2.2. Boost con multiplicador de tensión: 
 Boost con multiplicador de voltaje (IBVM): [15] 
Este tipo de circuito, basado en un Boost, se ha visto en un prototipo de 1.2kW, 
consiguiendo ganancias de tensión superiores a 10. Con lo que, estas tensiones tan bajas 
(20~40V) con niveles de potencia superiores a 1kW no son necesarios para generación 
fotovoltaica, dado que la asociación de paneles en serie es posible y muy habitual, 





Figura  2-10 Convertodor Boost con multiplicador de vontaje (IBVM) 
 
 Boost más multiplicador de voltaje: [16] 
Con este circuito, no aislado, se consiguen ganancias de tensión de 5~20, y se han visto 
convertidores de 3kW. Con unos 140V de entrada (unos 4 paneles en serie), corresponden 
21A, excesiva corriente circulando por el cableado del campo fotovoltaico para este rango 
de potencias, por lo que esta topología no se considera estudiar en profundidad. 
 
 






 Buck simple: [17] 
Configuración muy sencilla, no aislada, rizado reducido a la salida a cambio de un gran 
rizado a la entrada. Este reductor de tensión es muy apropiado para tener el máximo de 
paneles en serie y las mínimas corrientes circulando por el campo fotovoltaico. Está un 
poco en el límite de potencia que se busca.  
 
Figura  2-12 Convertidor Buck 
 
 Buck/Boost no inversor: [18] 
Esa configuración no aislada permite un gran rango de tensiones de entrada, 
encontrado comercialmente para arrais de paneles de 2.5kW. El circuito y el control no es 
complicado, siendo más sencillo un Boost o un Buck para una tensión de entrada 
(configuración de paneles) más estricta. Es una opción a estudiar si se desea un gran rango 
de tensiones de entrada. Para la potencia de estudio, se considerarán dos convertidores en 
paralelo, a dos arrais independientes, mejorando así el rizado de la tensión de salida y el 
posible filtrado posterior. 
 





2.4. Puentes H, semipuentes y Push-Pull: 
 Puente H Buck/Boost: [19] 
Esta topología se ha encontrado tanto en convertidores aislados como en no aislados, 
encontrada para aplicaciones fotovoltaicas en una potencia de 30kW, con un gran rango de 
tensiones de entrada. Dada la potencia, este tipo de convertidor queda fuera del estudio. 
 
Figura  2-14 Convertidor Puente H Buck/Boost 
 
 Dual active bridge: [20]  
Este tipo de convertidor es utilizado cuando se necesita que sea bidireccional, es decir, 
la potencia pueda ir en las dos direcciones. Esto conlleva transistores en la parte de alta 
tensión, y más complejidad tanto en el control como en la electrónica de potencia. 
Dado estas circunstancias, se considera más apropiado un puente completo en vez de 
un dual active bridge. 
 




 Dual active bridge modificado: [21] 
Este caso es similar al anterior. En este caso se aumenta la tensión de salida hasta los 
800V, y la de entrada entre los 100V y los 200V, encontrado para 5kW. Como el anterior, 
no se considera estudiar. 
 
Figura  2-16 Convertidor Dual active Bridge modificado. 
 
 Boost + Full-bridge H: [22][23] 
Esta topología aislada, se ha encontrado en convertidores entre 1.5kW y 5.5kW, con 
tensiones de entrada en el rango de 10V a 60V, y salida de 400V. Como se ha comentado 
en otras topologías, en fotovoltaica no es necesaria esta ganancia en tensión con estos 
niveles de potencia, dado que es habitual asociar paneles solares en serie. También tiene 
transistores en el secundario, lo que la convierte en bidireccional, innecesario en el caso 
que nos ocupa. 
Esta topología queda descartada, pese a su baja complejidad. 
 




 Push-Pull monofásico: [24] 
Convertidor aislado con ganancia de tensión hasta 20. Se han visto convertidores 
comerciales de 440W, con esta potencia el convertidor sería destinado a controlar uno o 
dos paneles en serie. Instalados de forma distribuida, sería una buena opción para sitios con 
posibles sombreados parciales de los paneles, dado que es sabido que con un solo panel 
que este sombreado baja notablemente la potencia de todo el campo solar. 
 
Figura  2-18 Convertidor Push-Pull monofasico 
  
 Three-Phase Step-Up DC-DC converter with a Three-Phase High Frequency 
Transformer: [25][26] 
Esta es una topología aislada, basada en elevador de tensión más transformador. Se ha 
encontrado para aplicaciones industriales con tensiones de entrada de 30V a 50V, y 
potencias alrededor de 6.5kW. 
Es una topología de fácil construcción, con tensiones en los transistores relativamente 
bajas pero corrientes altas. Es una buena opción si se considera un diseño para trabajar a 
mayores tensiones, tanto de entrada como de salida. Aun así este queda descartado frente al 
Push-Pull trifásico que se ve en el apartado 2.4, dado que este último tiene menos 
elementos inductores que suponen mucho peso para el equipo y más perdidas. 
 




 Puente en H, transformador distribuido. Primarios paralelo, secundarios en serie: [27] 
Esta topología se utiliza para tener dos transformadores, dado que es más fácil de situar 
dentro de la envolvente del convertidor. Se conectan los primarios en paralelo y los 
secundarios en serie para asegurarse que ambos transformadores manejan la misma 
potencia. Se ha encontrado para potencias entre 5kW y 10kW, con un buen rango de 
tensiones, tanto de entrada como de salida (200~450V  600~700V),  
 
Figura  2-20 Convertidor Puente en H, transformador distribuido 
 
 Tres puentes H, secundarios en serie: [28] 
Esta topología es similar a la anterior, pero al tener cada transformador sus transistores 
se pueden activar los transistores de uno, dos o los tres transformadores según la tensión de 
entrada para obtener siempre la misma tensión a la salida, con esto se amplía por tres el 
rango de entrada a costa de que los devanados primarios y transistores puedan manejar 
toda la corriente. Estas condiciones de trabajo no son necesarias para fotovoltaica, dado 
que los paneles se mantienen funcionando en un rango bastante estrecho de tensiones, lo 
que varía mucho son las corrientes, con lo cual no se continuará estudiando esta topología. 
 




 Soft-Switching Full-Bridge: [29] 
Convertidor aislado de puente complemento, al cual se le pone en el secundario un 
condensador y una bobina en serie para mejorar las condiciones de conmutación de los 
diodos y reducir las pérdidas de estos. Encontrado para 5.5kW, sería una opción a tener en 
cuenta, pero se descarta por la complejidad de diseño del control para conseguir los puntos 
de conmutación con alta eficiencia. 
 
Figura  2-22 Convertidor Soft-Switching Full-Bridge 
 
 Three-port dc-dc converter: [30] 
Esta topología consiste en tres convertidores en uno, con lo que si realmente no es 
necesario un gran salto de tensiones (32V  270V o se puede adaptar a 65V  550V) no 
es demasiado útil. Y dado que los paneles solares se pueden asociar en serie, esta topología 
resulta excesiva para lo que se busca. 
 
Figura  2-23 Convertidor Three-port DC-DC 
 
 “HYBRID BRIDGE” RESONANT DC/DC CONVERTER: [31] 
Topología aislada que según las necesidades funciona como semipuente o como puente 
completo, con un enorme rango de tensiones de entrada, encontrado con una potencia de 




topologías de campos fotovoltaicos, cosa innecesaria si este se mantiene cerca de la 
potencia del convertidor, a parte de la dificultad de controlar un convertidor a veces como 




Figura  2-24 Convertidor “HYBRID BRIDGE” RESONANT DC/DC 
 
 Push-Pull Trifásico: [32][33] 
Esta es una variante trifásica de una topología muy utilizada, aislada, con pocos 
transistores, encontrado en prototipo de 1kW y simulación de 6.8kW. Parece una buena 
opción a considerar. 
 





 Push-Pull monofásico + Buck: [34] 
Topología conocida, aislada, y en el rango de potencias que se desean manejar. Con 
una ganancia en tensión algo mayor a 2 según el prototipo encontrado, ofrece unas buenas 
características para seguir estudiándolo. 
 
Figura  2-26 Convertidor Push-Pull monofásico + Buck 
   
 Boost + Semipuente multinivel en cascada: [35] 
Topología aislada encontrada para potencias alrededor de 250kW. Se podría adaptar a 
potencias inferiores, pero excesivo para el fin que se busca. 
 Simulación para 263kW 
 7 niveles, 3fases. 





Figura  2-27 Convertidor Boost + Semipuente multinivel en cascada 
 
 Dual inductor current-fed Push-Pull topology:  [36] 
Topología aislada, encontrado para potencias alrededor de 500W, con pocos 
transistores. Esta topología sería útil para montar un convertidor por cada panel solar o 
cada dos paneles solares, lo que mejora la eficiencia del campo fotovoltaico cuando hay 
sombreados, pero empeora dado que los convertidores pequeños tienen menor eficiencia 
que uno grande. Dado que se busca un único convertidor para conectar de forma 
concentrada, se descartan este tipo de opciones distribuidas. 
 




2.5. ZVZCS:  
 Boost Dual ZVZCS (Zero Voltage Zero Current Switching) resonante: [37] 
Este inversor no aislado permite un salto de tensiones de 70V  400V, encontrándose 
un prototipo de 2kW. Al ser una topología resonante se reducen las pérdidas a costa de 
complicar el control. Se ha encontrado en UPS o vehículos eléctricos. Dado el salto de 
tensiones y el no haber sido utilizado antes en fotovoltaica, no se va a contemplar para el 
estudio. 
 
Figura  2-29 Convertidor Boost Dual ZVZCS 
 
2.6. Multiplicador de tensión. 
 Multiplicador de tensión derivado de Boost: [38] 
Este tipo de convertidor, es para bajas potencias (100W), no aislado, y solo sería útil en 
este contexto con un convertidor en cada panel solar. Con lo cual, con tan poco margen, 
queda muy restringido su uso.  
 






2.7. Flyback:  
 Three interleaved Flyback: [39] 
En este caso son tres Flyback en paralelo con los ciclos de trabajo desfasados para 
reducir el uso de los condensadores. Esta es una topología tradicionalmente para potencias 
bajas (menor a 300W), dado que el transformador tiene que almacenar la energía a 
transmitir en cada ciclo. Dadas las circunstancias, y que los transformadores de esta 
topología suelen ser más grandes que los de otras para potencias similares, queda 
descartada. 
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Después de la descripción de las diferentes topologías que pueden estar relacionadas 
con la generación fotovoltaica, se quedan 6 aisladas y 6 no aisladas, que pueden ser aptas 
para generación doméstica. 
 En este capítulo se hace una comparativa de los convertidores que no se han 
desechado en el capítulo anterior, para después seleccionar los mejores. De esta selección 
se hará unas pequeñas simulaciones para ver el convertidor que más interesa para trabajar 
el rango de potencia y tensiones que se pretende hacer el estudio. 
Para poder comparar las diferentes topologías en el siguiente capítulo, se utilizan las 
siguientes definiciones [40]: 









 Utilización de los interruptores: 
S
P
GU load  (3-2)





GU inload   (3-3)
Hay dos criterios para calcular S, uno con la tensión de pico y la corriente de pico que 
soporta el transistor [41], y otro con la tensión de pico y la corriente media que soporta el 
transistor [42]. Se ha elegido el criterio con la corriente de pico. 
 
3.1. Profundización de las características de los convertidores. 
Ahora se detallan zonas de funcionamiento de los convertidores que se analizan. 
También se presentan gráficas de simulación de funcionamiento en el tiempo de los 
inversores, haciendo un barrido de Vi, con una carga de 12.5Ohm (5000W a 400V), se ha 
establecido para los controladores una referencia de Vo=400V. Se representa Vcel (V del 
campo fotovoltaico), Vo (V del bus de continua de salida del convertidor), D, Vsw_pico, 








 Boost simple: 
 Encontrado inversor comercial de 4~5kW, o 2x2.5kW. 
 140~340V  350~400V 
 16kHz ~ 300kHz para convertidores de alta densidad de potencia. 
Para este convertidor no se representa la tensión de pico ni la corriente de pico, dado 
que se relacionan directamente con el resto de magnitudes representadas (Vsw pico=Vo, 
Isw=Io/D). Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor de 400V, 
se obtienen los siguientes resultados en función de la tensión de entrada: 
 
Figura  3-1 Resultado Simulación convertidor Boost, con barrido de Vi 
 Dual Partial Power Boost dc/dc converter, utilizando múltiples convertidores para 
mayores potencias: 
 




 3.5kW (1.5~6kW) 
 200~600V  600V 
Igual que en el caso anterior, no se representa la tensión de pico ni la corriente de pico, 
dado que se relacionan directamente con el resto de magnitudes representadas (Vsw 
pico=Vo, Isw=Io/D). Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor 
de 400V, se obtienen los siguientes resultados en función de la tensión de entrada: 
 
Figura  3-3 Resultado Simulación convertidor Dual Partial power Boost, con barrido de Vi 
 
 Dual Three-phase boost: 
 




 2x10kW a 6x10kW  // 4.8kW 
 100~200V  700V  // 50~80V  90~100V 
Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor de 400V, se 
obtienen los siguientes resultados en función de la tensión de entrada: 
 
Figura  3-5 Resultado Simulación convertidor Dual Three-Phase Boost, con barrido de Vi 
 
 Three level DC-DC converter: 
 
Figura  3-6 Convertidor Three level DC-DC 
 
 500kW    //  6kW 
 400~800V  1050V  // 200~600V  600V 




Igual que en casos anteriores, no se representa la tensión de pico ni la corriente de pico, 
dado que se relacionan directamente con el resto de magnitudes representadas (Vsw 
pico=Vo, Isw=Io/D). Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor 
de 400V, se obtienen los siguientes resultados en función de la tensión de entrada: 
 
Figura  3-7 Resultado Simulación convertidor Three level DC-DC, con barrido de Vi 
 
3.1.2. Buck:	
 Buck simple: quedaría fuera si las tensiones de trabajo fuesen solo hasta 300V 
 6.6kW. 
 350-440V  220-250V 
 Rizado elevado a la entrada. 
 
Igual que en casos anteriores, no se representa la tensión de pico ni la corriente de pico, 
dado que se relacionan directamente con el resto de magnitudes representadas (Vsw 
pico=Vo, Isw=Io/D). Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor 





Figura  3-8 Resultado Simulación convertidor Buck, con barrido de Vi 
 Buck/Boost no inversor: 
 2x2.5kW 
 100~600V  380V 
 25kHz 
Igual que en casos anteriores, no se representa la tensión de pico ni la corriente de pico, 
dado que se relacionan directamente con el resto de magnitudes representadas (Vsw 
pico=Vo, Isw=Io/D). Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor 
de 400V, se obtienen los siguientes resultados en función de la tensión de entrada: 
 





 Push-Pull monofásico: 
 
Figura  3-10 Convertidor Push-Pull monofásico 
 10~(12)~20V  220V, se adaptaría el diseño para 100~150V  400~500V 
 50kHz. 
 
Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor de 400V, se 
obtienen los siguientes resultados en función de la tensión de entrada: 
 





Figura  3-12 Resultado Simulación convertidor Push-Pull, n=10, con barrido de Vi 
El rizado que se observa en Vsw_pico, se debe a una falta de ajuste del controlador, ya que 
si se amplía la gráfica de D también aparece un pequeño rizado, esto se mejoraría al hacer 
el diseño definitivo. 
 
 Puente en H, transformador distribuido. Primarios paralelo, secundarios en serie. 
 
Figura  3-13 Convertidor puente H, transformador distribuido 
 
 200~450V  600~700V 
 5~10kW 
Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor de 400V, se 















Figura  3-16 Resultado Simulación Puente H, transformador distribuido, n=10, con barrido de Vi 
 
De igual forma que con los demás convertidores, aunque en estas gráficas aparezcan 
zonas con inestabilidades o con la tensión de salida alejada de la tensión objetivo, estas 




 Push-Pull Trifásico: 
 
Figura  3-17 Convertidor Push-Pull Trifasico 
 
 Bajo rizado a la entrada y a la salida. 
 120V   400V 
 40kHz 
 Transformador de alta frecuencia trifásico y rectificador trifásico, redundan en un 
menor tamaño (volumen y peso) y coste. Reducción del tamaño de los filtros 
necesarios. 
Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor de 400V, se 




















Se observa en estas gráficas, que hay zonas donde la tensión de salida (Vo) no llega o 
se pasa de su objetivo de 400V, estas zonas aparecen tanto en la teoría como en los 
artículos, por lo que no son caso de estudio y quedan fuera del funcionamiento de estos 
convertidores. Estas zonas, corresponderían a zonas fuera del rango funcionamiento del 
convertidor real. 
En cuanto al cambio de tendencia que aparece en las tensiones de pico y las corrientes 
de pico de los transistores cuando sí que es estable Vo, se debe al cambio de región (de R2 
a R3), donde pasa de haber uno o dos transistores en conducción, a dos o tres. 
 
 Puente H + Buck: 
 
Figura  3-21 Convertidor Puente H + Buck 
 
 Prototipo 1kW. 
 80V  180V 
 45k~108Hz 
 
Para una potencia de salida de 5kW, una tensión de salida alrededor de 400V, se 















Figura  3-24 Resultado Simulación convertidor Puente H + Buck, n=25, con barrido de Vi 
Teóricamente, √ ,  	 √  (D=0.2, D’=0.5), y como U = P/S, y la 
potencia se maneja entre todo el circuito, U = P/(V*I+V*I+…), con lo que 
.
√ .





Aquí se presenta una tabla que compara algunas de las características más 
significativas de los convertidores que se han visto más útiles. El dato de utilización de los 
interruptores (GU) es orientativo, dado que con cada diseño diferente de un convertidor 





Boost simple No aislada Concentrada 
Dual parcial power Boost No aislada Concentrada 
Dual Three-phase Boost No aislada Concentrada 
Three level DC-DC converter No aislada Concentrada 
Buck simple No aislada Concentrada 
Buck/Boost no inversor No aislada Concentrada 
Push-Pull Aislada Concentrada 
Dos puentes H, secundarios en serie Aislada Concentrada 
Push-Pull trifásico Aislada Concentrada 
Push-Pull monofásico + Buck Aislada Concentrada 
Tabla 3-1 Tabla resumen de las topologías mostradas. 
 
La utilización de los transistores interesa que sea lo mayor posible, para aprovechar al 
máximo la tecnología disponible. Dado esto, las mejores topologías que se presentan son, 
para una conexión no aislada el Boost simple o el dual Three-phase Boost, para conexión 
aislada se prefiere un Push-Pull monofásico + Buck respecto al active-clamp step-up por su 
sencillez de control para grados de utilización similares, y para una conexión distribuida la 
mejor topología es la dual inductor-feed Push-Pull. 
Ahora, se comparan los convertidores no aislados, tipo Buck y Boost, centrándonos en 
el GU, ya que este interesa que sea el más alto posible, para reducir el coste de la 
electrónica. 
En las curvas teóricas, de convertidores aislados, se han estimado el GU a partir de la 
corriente media de la bobina, asumiendo un error que hace aumentar el GU, ya que con 




Se presentan simulaciones con resistencia en los transistores y las bobinas, y sin estas 
resistencias internas, para intentar observar diferencias. En los convertidores Push-Pull, 
Puente H con transformador distribuido, y Push-Pull trifásico no se ha podido eliminar las 
resistencias que reducen las sobretensiones en ningún caso, en estos casos se ha utilizado la 
potencia de entrada y no la potencia de salida. 
 
 






























Figura  3-26: Comparativa GU de convertidores tipo Buck y Boost con elementos ideales. 
 
Para convertidores no aislados, todos se comportan muy similar, y bastante ajustados a 
las curvas teóricas, tanto con elementos ideales como con elementos con resistencia 
interna, viéndose leves mejorías con elementos ideales. 
El caso del convertidor Dual Tree-Phases Boost, se distancia más de la curva teórica 
debido a que son dos convertidores en paralelo, y al no tomarse medidas para que ambos 
trasieguen la misma corriente, esta es diferente entre los convertidores, lo que hace que sea 
más inestable y parezca menos eficiente. En un diseño final se aplicaría un control en 
modo corriente, de forma que se mitigaría este problema y el GU se acercará al teórico. 
Para el convertidor Tree Level DC-DC, en el caso con elementos ideales, no se 
completó la simulación debido a inestabilidades en el controlador. Esto sería objeto de 































Ahora se expondrán los convertidores aislados, tipología por tipología, ya que al 
contemplar varias relaciones de transformación para cada convertidor sería complicado 
hacer observaciones con muchas gráficas en el mismo espacio. 
 
Figura  3-27: Comparativa convertidores Push-Pull monofásicos 
 
Para los convertidores Push-Pull monofásicos, se observa poca diferencia entre las 
simulaciones con elementos ideales y con elementos con resistencia interna.  
La diferencia entre las curvas teóricas y las obtenidas a partir de simulaciones son 



































Figura  3-28: Comparativa de convertidores Puentes en H con transformador distribuido. 
 
Para los convertidores tipo Puente en H con transformador distribuido, no ha sido 
posible en ningún caso eliminar una resistencia en paralelo con el secundario del 
transformador que evita picos de tensión y la ruptura de los diodos rectificadores. Esta 
tiene que soportar la tensión del campo de paneles fotovoltaicos multiplicada por la 
relación de transformación, durante los tiempos de conducción de los transistores. Esto 
supone unas pérdidas importantes, y debería revisarse en un diseño final. 
Dada la influencia de esta resistencia, no se nota apenas diferencia entre las 
simulaciones con elementos con resistencia interna y las simulaciones con elementos 
ideales. 
En estos convertidores, las curvas de las simulaciones se corresponden en forma con 































Figura  3-29: Comparativa de convertidores Push-Pull trifasicos 
 
Para convertidores Push-Pull Trifásicos derivados de Boost (Figura  3-29), se observa 
una correlación de tendencias entre las curvas teóricas y la parte izquierda (antes de la 
bajada abrupta) de las curvas obtenidas a partir de simulación. En las curvas de simulación 
la caída abrupta que se da, se debe a que el convertidor entra a funcionar en conducción 
discontinua, este fenómeno se puede mitigar aumentando la inductancia de bobina (y su 
tamaño) a costa de reducir tiempo de respuesta. 
Las simulaciones obtenidas sin resistencia en los elementos son muy similares a las que 
consideran pequeñas resistencias. 
Las redes Snubber de protección frente sobretensiones introducen perdidas en los 
convertidores. Estas redes de protección no es objeto de este trabajo, por lo que sería 
objeto de mejora en un diseño final, reduciéndose notablemente las pérdidas y aumentando 


































Figura  3-30: Comparativa de convertidores Puente H + Buck 
 
En estos convertidores, se evalúa el GU conjunto del Buck con el puente completo, si 
se evaluaran por separado, el GU obtenido sería mejor. Se ha presentado de esta forma por 
aglutinar datos y simplificar la presentación. 
En los convertidores tipo Puente en H + Buck, se observa que a medida que crece N se 
asemejan más las curvas obtenidas de las simulaciones a las curvas teóricas. Las curvas 
correspondientes a simulaciones con elementos ideales, mejoran un poco, sobretodo en 
relaciones de transformación bajas. Por todo esto se deduce que estas discrepancias son 
debidas a parásitos, ya que donde se dan mayores diferencias es para relaciones de 
transformación pequeñas, que es donde los transistores están conectados mayor tiempo (D 
cercano a 0.5) y puede que no esté llegando nunca a desmagnetizarse el transformador 































3.3. Selección de los mejores rangos para las diferentes tipologías presentadas. 
Tras las observaciones hechas en el apartado anterior, recordando que el GU es un 
indicador del stress del conjunto de transistores, y considerando que el coste de la 
electrónica es inversamente proporcional al GU (“converter switch utilization” en la 
formula (3-4) ), se ha obtenido la siguiente gráfica donde se resumen las mejores zonas de 





































































En la Figura  3-31 se presentan las mejores zonas de trabajo para convertidores no aislados, 
convertidores tipo Puente en H + Buck, y convertidores tipo Puente en H con 
transformador distribuido. Para los convertidores tipo Push-Pull y Push-Pull Trifásico tipo 
Boost se ha presentado una zona más cercana al teórico que al obtenido por simulación 




                                                 
[40] Gabriel Garcerá Sanfelíu, Emilio Figueres Amorós, Antonio Abellán García. Convertidores 
conmutados: Circuitos de potencia y control. UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA, Servicio de 
Publicaciones. 
[41] Gabriel Garcerá Sanfelíu, Emilio Figueres Amorós, Antonio Abellán García. Convertidores 
conmutados: Circuitos de potencia y control. UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA, Servicio de 
Publicaciones.
 [42] Robert w. Erickson, Dragan Maksimovic. Fundamentals of Power Electronics. University of 
Colorado, Boulder, Colorado. Ed Springer 
 [43] Robert W. Erickson, Dragan Maksimovic. Fundamentals of Power Electronics. University of 






Dado lo visto en el apartado anterior, y remitiéndonos a la Figura  3-31, es evidente que 
para tensiones en el campo fotovoltaico superiores a 200V van a ser más eficientes y 
económicas topologías no aisladas, siempre que no haya ningún impedimento técnico o 
legal. En caso contrario, para ese rango de tensiones se recomienda un Puente H + Buck, 
ya que tanto teóricamente como prácticamente tiene un GU superior a los demás. 
Dentro de los convertidores no aislados, se desaconseja el convertidor Buck-Boost no 
inversor, ya que es poner un convertidor Buck en serie con un Boost aprovechando la 
misma inductancia para ambos. Esto supone más electrónica, y por lo tanto más coste y 
más dificultad. 
Siguiendo con los convertidores no aislados, se recomienda desarrollar el convertidor 
Dual Tree-Phases Boost. Este tipo de convertidor, al ser dual permite tener el campo 
fotovoltaico dividido en dos, con dos MPPT (Max Power Point Tracking) que mejoran la 
eficiencia del conjunto ya que si cada parte del campo fotovoltaico está en unas 
condiciones diferentes (por alguna sombra, por diferencias de temperatura, etc.) cada 
MPPT optimizará la forma de extraer la máxima potencia de lo que tenga conectado. 
Como ventaja, al ser un Boost trifásico se reducen mucho el rizado de entrada y el rizado 
de salida, reduciéndose el stress y el tamaño de los condensadores, y de los posibles filtros. 
Además, al repartirse la corriente total entre 6 transistores, diodos y bobinas, no habrá la 
necesidad de buscar transistores y diodos de gamas de altas corrientes que encarecen el 
precio, y se construirían 6 bobinas más pequeñas que ocupan menos volumen, disipan 
mejor el calor, y es más fácil colocarlas dentro de la envolvente del convertidor. 
Para tensiones entre 100V y 200V, aunque teóricamente el convertidor Push-Pull 
Trifásico podría funcionar, se ha observado que subiendo la tensión de entrada cambia de 
modo de funcionamiento a uno con un GU bastante más bajo y con menor rendimiento, por 
lo que se prefiere un Puente H + Buck, y además de no presentar esa problemática, 
prácticamente sí que se ha llegado en algunos casos al GU teórico, y la variación de GU 
que tiene no es abrupta, por lo que se espera que para un diseño concreto centrado en un 
rango de tensiones del campo fotovoltaico estrecho (una variación de 50V) no va a 
presentar grandes cambios de GU, y por tanto tampoco va a presentar grandes variaciones 
de rendimiento dentro del rango. Como añadido, el puente en H o puente completo se 
presenta como una topología conocida y utilizada para potencias del orden con la que se ha 
hecho el estudio y potencias superiores, y el conjunto de Puente en H + Buck no tiene un 
control complicado. 
No se considera viable ningún campo fotovoltaico con tensión nominal por debajo de 
100V, para potencias nominales alrededor de 5000W. Esto supondría tener 50A o más por 





Para las circunstancias en las que se ha hecho el estudio, que son alrededor de 400Vdc 
de salida y 5000W de potencia pico del campo fotovoltaico, se ha empezado estudiando 
multitud de artículos científicos y técnicos sobre convertidores y sus topologías, 
descartando muchos por no poder trabajar en los rangos en que se pide, otros por ofrecer 
funciones irrelevantes para el fin que se quiere destinar, y otros por razones técnicas. 
A la hora de hacer los estudios, quedaban 10 tipos de convertidores, sobre los que se 
han hecho simulaciones con unos esquemas y controles básicos de los convertidores, para 
comprobar que son capaces de funcionar en las circunstancias que se requieren y también 
para obtener datos sobre su funcionamiento y sus bondades. 
A continuación se ha utilizado un indicador, GU, que hace referencia al grado de 
aprovechamiento de los transistores, y a la vez es inversamente proporcional al coste. 
Mediante gráficas, se ha comparado este indicador entre su valor teórico y su valor 
obtenido de las simulaciones, para cada punto, y entre los convertidores seleccionados, 
obteniéndose unos abanicos de curvas donde se observa claramente en qué condiciones 
trabaja mejor cada convertidor. 
Con todos estos datos, se ha seleccionado los siguientes convertidores, cada uno para 
una zona de trabajo. 
 
a) No se considera viable tener campos fotovoltaicos con tensiones nominales por 
debajo de 100V, para una potencia nominal alrededor de 5000W. Para este fin, se 
deriva a etapas DC-DC de microinversores que trabajan en el rango de 200W a 
400W, y de 50V a 150V. 
 
b) Para tensiones entre 100V y 200V se selecciona el convertidor tipo Puente H + 
Buck. 
 





c) Para tensiones entre 200V y 400V se selecciona un convertidor tipo Dual Tree-
Phases Boost. 
 
Figura  5-2 Convertidor Dual three-phase boost 
 
d) Para tensiones entre 400V y 600V se selecciona un convertidor tipo Buck. 
 







Para un futuro cercano, se debería calcular cual es la relación de transformación, y la 
inductancia ideal para cada caso, hacer más simulaciones y hacer un diseño optimizado de 
los controladores y de las redes de protección. 
Para un futuro a medio plazo, desarrollar prototipos de los inversores, probarlos en 
laboratorio para obtener curvas de rendimiento en función de la potencia manejada y de la 
tensión de entrada o del ratio tensión de salida dividido por la tensión de entrada (Vo/Vin). 
También sería interesante obtener y analizar capturas del osciloscopio con las tensiones y 
corrientes en los transistores, diodos, bobinas y transformadores, sobre todo cerca de los 
límites donde puede funcionar. 
Finalmente, quedaría montar prototipos de los convertidores en una instalación 
fotovoltaica real, y analizar su funcionamiento a lo largo de un año como mínimo, para 
poder obtener datos en la máxima variedad de situaciones posibles, ya que las 
características de los paneles fotovoltaicos hacen que la tensión y la corriente cambien en 
función de las condiciones ambientales. 
